
M-F-01.3

56,97 m
m. mozaik

KÖZLEKEDŐ
2

M-F-17

1,49 m
m. mozaik
TAK.SZ.

2

T-F-29

12,31 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-30

12,82 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-31

12,83 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-32

12,82 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-33

12,62 m
lam. parketta

AK. M. SZOBA
2

M-F-01.2

37,13 m
m. mozaik

KÖZLEKEDŐ
2

M-F-36

1,69 m
m. mozaik
TAK.SZ.

2

M-F-35.1

29,02 m
parketta

FOGADÓ SZOBA
2

M-F-35.2

24,76 m
parketta

FOGADÓ SZOBA
2

M-F-35.3

28,43 m
parketta

FOGADÓ SZOBA
2

M-F-01.1

59,77 m
m. mozaik

ELŐCSARNOK
2

T-F-28.1

5,66 m
kerámia
ELŐTÉR

2

T-F-28.2

10,01 m
kerámia
NŐI WC

2

T-F-28.3

9,53 m
kerámia

FÉRFI WC
2

T-F-34

11,62 m
kerámia

TEAKONYHA
2

T-F-37.1

5,95 m
kerámia
ELŐTÉR

2

T-F-37.4

3,83 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-37.5

4,72 m
kerámia

AKM. WC
2

T-F-01

9,16 m
kerámia
ELŐTÉR

2

T-F-04

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-05

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-06

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-07

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-08

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-09

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-10

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-11

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-12

13,38 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-03

12,93 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-18

13,53 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-19

13,52 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-20

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-21

13,52 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-22

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-23

13,52 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-24

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-25

13,52 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-26

13,51 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-27

11,66 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-02

12,87 m
kerámia

TEAKONYHA
2

T-F-16.1

6,12 m
kerámia
ELŐTÉR

2

T-F-16.4

4,45 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-16.5

5,13 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-13

11,60 m
lam. parketta

SZOBA
2

T-F-14

15,28 m
lam. parketta

IRODA
2

T-F-15

12,94 m
lam. parketta

IRODA
2

T-F-37.2

3,08 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-16.2

3,21 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-37.3

3,08 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2

T-F-16.3

3,21 m
kerámia

ZUHANYZÓ
2
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vissza

JELMAGYARÁZAT:
Padlófűtési vezeték (38/30°)

MEGJEGYZÉS:

A szerelés során az adódó magaspontokra a fűtési, hűtési alapvezetékekbe
automata légtelenítőket kell beépíteni!
A "DN" jelöléssel megadott csővezetékek varratnélküli acélcsövek.
Az átmérő és falvastagsággal (20x2,8) jelölt csővezetékek
Aquatherm Blue OT csövek.
A padlófűtési vezetékek (20x2,8) Aquatherm Blue OT vezetékek.

A tervtől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet! Jelen terv a többi
szakági tervvel együtt kezelendő és a műszaki leírással,
költségvetéssel együtt érvényes!

Mennyezetfűtési-hűtési vezeték (38/34°)

Műanyagcsövek rögzítési távolságai [m]:

0,70

20x2,8 25x3,5 32x2,9 40x3,7 50x4,6 63x5,8 75x6,8 90x8,2 110x10,0 125x11,4 160x14,6

0,80 0,95 1,10 1,30 1,45 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK
BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI
1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

RÉTI jÁNOS
ELLENŐR RAJZSZÁM

SZELLŐZÉS

KÖZMŰVEK

BELSŐÉPÍTÉSZKERTTERVEZŐ

KELT

TÖRZSSZÁM

VÍZ-CSATORNA

GYENGEÁRAM

STATIKUS

ELEKTROMOS

FŰTÉS-HŰTÉS

LÉPTÉK

BERUHÁZÁS NEVE:

TERVFÁZIS:

RAJZ NEVE:

ÉPÍTÉSZ:

MEGBÍZÓ:

GENERÁLTERVEZŐ:

KÖZTI ZRT (Középülettervező Zrt.)

1023  Budapest, Lublói u. 2.
Tel.: (+361) 487 2600  Fax: (+361) 487 2609
E-mail: kozti@kozti.hu

MAROSI MIKLÓS

RITZL ANDRÁS

ÁCS ISTVÁN

00.285.06.17

RÉSZLEGES KIVITELI TERV

Földszinti alaprajz

2017. 02. hó

KERECSÉNYI ZSUZSA

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

SEBŐ ISTVÁN

SZAKÁL SZILÁRD

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
MŰSZAKI OSZTÁLY
1125  Budapest, Diós árok 1-3.

M=1:50

KAJTÁN LÁSZLÓ

ALLER GÁBOR

G-302

SZAKÁL SZILÁRD

Fűtési-hűtési előremenő vezeték (38°)
Fűtési-hűtési visszatérő vezeték (34°)
Radiátor termosztatikus szeleppel

Törölköző szárító radiátor, elektromos 
patronnal 

(padlófűtési rendszerre kötve 38/30°)

Fűtés-hűtés

mailto:kozti@kozti.hu

